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OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
Na Podstawie § 19 rozPorądzenia Ministra Zdrowiazdnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z2015 r. poz,1989) -Państwowy PowiatowyInspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

l) sprawozdaniazbadań próbek wody przeznaczonej do spozycia przezludzi:
- wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego: Nr W_19-20lż01,7 r. z dnia 27.01.2017 r,,Nr W-21-23l2017 z dnia 30.01.2017 r., Niw-zts-z16l2017 i Nr 717_718/2ol7 z dnia14,07,2017 r, wYdanYch Prluz Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-EPidemiotogicmej w Koninie oraz Sprawońania N.'Ńigolzot7 z dnia 31.01.2017 r, i NrNl168712017 zdnia18.07.2017 r. zLiboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicmej w Poznaniu;

- wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej: Nr W-l538 -sl2016 z dnia 02.12.20l6 r., NrW-1643-S/2016 z dnia 22.12.2016 r., Nr W-123 -Sl2017 z dnia 08.02.2017 r., Nr W_289-290_
Sl2017 i Nr W-291-292-3/2017 z dnia 17,03.2017 r., Nr W-390-sl2017 z dnia 06.04.2017 r.,Nr W-45l-S/2017 z dnia 19.04.2017 t,, Nr W-493-S/2017 z dnia26.04.2017 r., Nr W-667-
Sl2017 z dnia 31 ,05 .2017 r., Nr W-830 -Sl20l7 z dnia 30.06.2017 r., Nr W- 1 00 6-3/2017 z dnial1,08.2017 r., Nr W-1098-1100-S/2017 z dnia 31.08.2017 r., Nr W-ll99-S/20l7 z dnia19,09,2017 r., Nr W-l400-1402,Sl2O17 z dnia 30,10.2017 r. i Nr W-l4l5_S/20l7 z dnia31,10,2017 r- wYdanYch przez Oddział Laboratoryjny pSSE w Koninie oraz Nr566l03l2017lF/3 z dnia 21.03.2017 r., Nr 566l03l2citillvltl z dnia l7.03,20t7 r,, Nr3977l09l2017lFl3 z dnia 18.10.2017 r. i Nr 3977l0gl20l7lwl3 z dnia 13.10,2017 r. - jako
monitoringi przeglądowe wydanych przezLaboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o.,

2) monitoring jakoŚci wody prowadzony przezorgany Państwowej Inspekcji Sanitarnej

STwIERDZA,
Że w okresie od 1 listoPada 2016 r. do 31 października 2017 r. woda z wodociągu publicznego
ŻYchlin, gm, Stare Miasto w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załącznikach I-4rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia t3listopadi 2015 r, wspra:wie jakości wody przĆznaczonej dospozycia przezludzi (Dz. U. z2015 r, poz, l989).
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